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         Zamość 2015-03-30 
  
 
 Do zainteresowanych Wykonawców 
 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 6/PN/15 na : Wykonanie instalacji oddymiania klatek 
schodowych w obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. Etap I. 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 
 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232), w 
związku z pytaniami  dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie 1. 
Prosimy o wyjaśnienie treści dokumentacji technicznej. 
Czy drzwi będące przedmiotem przetargu mają być wykonane z aluminium, tak jak okna 
oddymiające i napowietrzające? 
 
Odpowied ź:  

1. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe do pomieszczeń technicznych oznaczonych w 
zestawieniach jako pełne - wykonać w konstrukcji z profili stalowych spawanych z 
wkładką z wełny mineralnej odpornej na wysokie temperatury, z opierzeniem skrzydeł 
z blachy stalowej płaskiej. 
Całość konstrukcji drzwi (skrzydła i ościeżnice), lakierowana proszkowo w kolorze 
RAL-9016 (biały). 

2. Pozostałe drzwi przeciwpożarowe penne I przeszklone oraz przeszklone ścianki 
oddzielenia ppoż. – wykonać z profile aluminiowych z przekładką termiczną. Całość 
konstrukcji drzwi (skrzydła I ościeżnice), lakierowane proszkowo w kolorze RAL – 
9016 (biały) 

3. Okna oddymiające oraz napowietrzające – wykonać w konstrukcji z profili 
aluminiowych. Całość konstrukcji drzwi (skrzydła I ościeżnice), lakierowane 
proszkowo w kolorze RAL – 9016 (biały) 

4. Drzwi zewnętrzne wejściowe, zwykłe - wykonać w konstrukcji z profili aluminiowych. 
Całość konstrukcji drzwi (skrzydła I ościeżnice), lakierowane proszkowo w kolorze 
RAL – 9016 (biały) 

W dokumentacji przyjęto kolor stolarki RAL-9002, a powinno by ć RAL 9016 (biały) 
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