Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z 0.0,

22-400 Zamodé. ul. Peowiakow 1
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pt
tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z 0. 0. zaprasza do skiadania ofert
na wykonanie dokumentacji projektowych architektonicznych, budowlano-wykonawczych i
kosztorysowych dotyczacych termomodernizacji 6 budynkéw w ramach projektu , Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkéw Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z 0.0."

Zaméwienie bedzie udzielone przy zastosowaniu dyspozyciji wynikajacej z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp,
zgodnie z regulaminem wewnetrznym, o wartoéci nie przekraczajgcej 30 000 Euro.

l.  Opis przedmiotu zaméwienia:

1.Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary,
kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdinych branz, wraz z
niezbgdnymi uzgodnieniami | ekspertyzami w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i
przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do wykonanej dokumentacji, na termomodernizacje
budynkéw Zamojskiego Szpitala Niepublicznego przy ul. Peowiakéw 1.

Zakres prac obeimuje:

- dokonanie weryfikacji przekazanych audytéw w przypadku stwierdzenia, ze audyt nie odpowiada
stanowi faktycznemu lub zawiera bledy, Projektant apracuje nowy audyt energetyczny, wskazujacy na
konieczne do wykonania roboty termomodernizacyjne w obrebie danego obiektu.

- wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu wraz z geologig i opinig o stanie
technicznym budynku

~ wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizaciji obiektu z uwzglednieniem:
docieplenia | izolacji $clan fundamentowych, docieplenia $cian nadziemia, docieplenia stropéw z
wymiang obrobek blacharskich dachu : wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; dostosowania
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacii
wybranych pomieszczen( blok operacyjny, kuchnia szpitaina), elektrycznej, z siecig teletechniczng do
howych warunkow cieplnych i uzytkowych w obiekcie.

- Wykonanie przedmiarow

- wykonanie kosztoryséw inwestorskich we wszystkich branzach

- wykonanie Specyfikacjl Technicznej Wykonania i Odbioru Robét we wszystkich branzach
2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe

3.Ponizej przedstawiamy szczegOtowy zakres roznych prac:

Budynek Nr1- Zabiegowy ( Ortopedia , Biok operacyjny...)
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+ Ocieplenie 340m2 stropodachu wentylowanego laboratorium warstwg 22 cm welny
minerainej granulowanej o wspélczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

*  Ocieplenie 470m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem (budynek stary) warstwg 20 cm
styropianu o wspélczynniku przewodzenia ciepla A=0,036 W/m*K wraz z wykonaniem 4
cm wylewki betonowe.

s Ocieplenie 35,7m2 dachu maszynowni warstwg 22 cm styropapy o wspblczynniku
przewodzenia clepta A=0,036 W/m*K.

* Ocieplenie 28,5m2 dachu klatki schodowsj (laboratorium) warstwg 20 cm styropapy o
wspolczynniku przewodzenia ciepla A=0,036 W/m*K.

» Ocieplenie 20,562m2 stropu zewnetrznego {(budynek nowy) warstwa 18 cm styropianu o
wspoiczynniku  przewodzenia ciepla A=0,036 W/m*K wraz z wykonaniem tynku
mineralnego.

*  Wymiana 2,6m2 Sciany z pustakéw szklanych na okno o wspblczynniku przenikania
ciepla Li=0,9W/m2*K.

e Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej polegajaca na wymianie w saiach
operacyjnych  wentylacji mechanicznej na wentylacje mechaniczng z rekuperacja.
Centrala kfimatyzacyjno-wentylacyjna z wymiennikiem ciepla o sprawnosci 80%.

* Modernizacja instalacji c.o - montaz termo zaworéw z pracami towarzyszgcymi

*  Wymiana owietlenia wbudowanego na o$wietienie typu LED w tym lamp operacyjnych

Budynek Nr 2 - Przychodnia i Administracji

Zastapienie 36,4 m2 $ciany z luksferéw 24 cm gazobetonu o wspéiczynniku przewodzenia
ciepla A=0,174 Wim*K ocieplonego warstwa 14 cm styroplanu o wspdiczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036 W/m*K wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.

Ocieplenie 1095 m2 stropodachu wentylowanego warstwg 22 cm welny minerainej
granulowanej o wspéiczynniku przewodzenia ciepla A=0,04 W/m*K_

Wymiana 131,7 m2 { 127 szt.) okien na nowe o wspélczynniku przenikania U= 0,9 W/m2*K,
Okna wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowane.,

Zastgpienie 47,2 m2 Sciany z luksferéw oknami o wspolczynniku przenikania U= 0,9 W/m2*K.
Ocieplenie 216,7 m2 $cian zewnetrznych piwnic warstwq 14 cm styropianu o wspélczynniku
przewodzenia ciepla A=0,036 W/m*K wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.
Ocieplenie 1746,4 m2 $cian zewnetrznych szczytowych | podiuznych warstwg 14 cm
styropianu o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego.

Ocieplenie 351 m2 $cian zewnetrznych piwnic przy gruncie warstwa 12 cm styropianu
Modernizacja instalacji ¢.o- montaz termo zaworow z pracami towarzyszacymi

Wymiana oswietlenia wbudowanego na oswietlenie typu LED

Budynek Nr 3 -- Oddziat Choréb Pluc

» Ocieplenie 260 m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem polegajace na usunieciu
zbrylonej i namoknietej welny minerainej i uiozenie warstwy 22 cm styropianu
0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K wraz z wykonaniem wylewki
cementowej.

+ Wymiana o$wietienia wbudowanego na o$wietlenie typu LED

Budynek Nr 4 - Oddziatu Choréb Wewnetrznych

Wymiana o$wietlenia wbudowanego na oswietlenie typu LED

Budynek Nr 5 - Apteka szpitalna

Wymiana 36 szt. okien o tgcznej pow. 63,96 m2 na okna o wspolczynniku przenikania ciepta
U=0,9 Wim2*K,
Okna na pigtrze wyposazone w nawiewniki automatyczne na parterze, w magazynach, okna
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antywlamaniowe.
Okna montowane w technologii t.z.w. montazu cieplego.

* Ocieplenie 265 m2 dachu (stropodachu) warstwg 21 cm styropapy o wspolczynniku
przewodzenia ciepla A=0,036 W/m*K

* Ocieplenie metodq lekko-mokrg 130 m2 $cian piwnic nad gruntem warstwg 14 cm styropianu
© wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/m*K. wraz z tynkiem mozaikowym.

* Wymiana 9,2 m2éciany z pustakéw szklanych na okna o wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,9 Wm2*K.
Okna montowane w technologii t.z.w. montazu cieplego.

* Ocleplenie lekko mokrg 460 m2 &cian zewnetrznych warstwg 14 cm styropianu o
wspolczynniku
przewodzenia ciepia A=0,036 W/m*K wraz z wyprawa z tynku mineralnego.

» Wymiana 3 szt drzwi o pow.7,59 m2 na drzwi o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,3
W/m2*K. Drzwi montowane w technologii t.z.w. montazu cieplego

* Ocieplenie 103 m2 $cian piwnic warstwg 10 cm styropianu o wspélczynniku przewodzenia
ciepla A=0,036 W/m*K, wraz zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

* Modernizacja instalacji c.0. polegajaca na wymianie wyeksploatowanej instalacji ¢.0. w tym ok.
34 grzejnikdw, montazu zaworéw termostatycznych i zaworéw regulacyjnych, zastosowanie
mieszacza wody powrotnej z zasilaniem instalacji, wraz z niezbednymi pracami
towarzyszacymi

* Wymiana oé$wietienia whudowanego na o$wietlenie typu LED

Budynek Nr 6 - Kuchnia i Barek

¢ Montaz 47 szt. automatycznych nawiewnikéw higrosterowanych w oknach istniejgcych.

* Ocieplenie 1140 m2 stropodachu niewentylowanego nad kuchnig warstwg 23 cm welny
mineralnej
granulowanej o wspélezynniku przewodzenia ciepla A=0,04 W/m*K.

+ Zamurowanie 3,90 m2 ( 2 szt) otworéw drzwiowych gazobetonem z ociepleniem
warstwa 156 cm
styropianu o wspélczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

* Ocleplenie 194,25 m2 dachu naswietli warstwg 21 cm styropapy o wspoélczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

+  Wymiana 61,75 m2 28 szt.) okien na nowe o wspétczynniku przenikania U= 0,8 Wim2*K.
Okna wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowane.

» Ocieplenie 774 m2 $ciany zewnetrznej kuchni warstwg 15 cm styropianu o wspélezynniku
przewodzenia ciepia A=0,036 W/m*K.

* Ocieplenie 180 m2 stropodachu niewentylowanego nad magazynem warstwa 16 cm
welny mineralnej granulowanej ¢ wspoélczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 Wim*K.

o Wymiana 6,42 m2 ( 3 szt.) drzwi zewnetrznych na nowe o wspofczynniku przenikania U=
1,3 Wim2*K.

» Ocieplenie 230 m2 $ciany zewnetrznej magazynu warstwa 15 cm styropianu o
wspdiczynniku przewodzenia ciepia A=0,036 W/im*K.

* Modernizacja instalacji c.o, - montaz termo zawordw

» Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej
Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montazem systemu odzysku ciepla,
W czgsci pomieszezen kuchni - uaktualnienie i dostosowanie istniejgcego projektu

+ Wymiana o$wietlenia whudowanego na oswietlenie typu LED

5. Wprowadzenie systemu zarzadzania energia (dotyczy wszystkich budynkdw szpitala)
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1. Budynek zabiegowy ( Ortopedia , Ginekologia, Chirurgia dla dzieci, Blok operacyjny,
Laboratorium, Anestezjologia, 1zba Przyje¢ ,Pracownia RTG)
2. Przychodni i Administracji ,
3. Oddziatu Choréb Pluc,
4. Oddzialu Choréb Wewnetrznych,
5. Apteki szpitalnej,
6. Dzialu Zywienia ( kuchnia i barek: pralnia: tomograf, rezonans ),
7. Oddzialu Hematologii,
8. Budynek Opieki Diugoterminowej ( ZOL, PAL, PED),
9. Wymiennikowni i Apteki ( po ocznym) ,
10. KO- MED ( po Dziale technicznym)
1. Archiwum , Zaklad pogrzebowy, Magazyny ( byly magazyn RT),
12, Garaze,
13. Centrala telefoniczna,
14. Tlenownia i hydrofornia
W skiad systemu zarzadzania energia, oprécz odpowiednich regulaminéw, powinny zostad
uwzglednione m.in. :
* Serwery plikéw umozliwiajace archiwizacje danych
+* Komputerowa stacja obsiugi
* Panele i zawory sterujgce
« Liczniki energii cieplnej , energii elektrycznej,
* Czujniki temperatury wewnetrznej, zewnetrznej, pomieszczeniowe, pobytu oséb, itp.

Szczegdly dotyczace termomodernizacji opisane zostaly w audytach energetycznych i audytach
oswietlenia, ktére stanowig zatacznik nr 2 do zaproszenia.

W celu realizacji zamowienia Zamawiajacy:

Zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektéw objetych opracowaniem dokumentacji projektowej
W celu zapoznania sig z ich faktycznym stanem technicznym. Mozliwosé dokonania wizji przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego po wezesniejszym uzgodnieniu z osohg wyznaczong do kontaktu jest
Kierownik Dzialu Obsiugi —~ Dorota Wydmanska — tel. 84 6775030: kom. 505 615 358

Wymagania dodatkowe:

1.Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do:

—  bezplatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, od dnia przekazania Zamawlajgcemu
dokumentaciji, do upiywu 24 miesigcy,

—  udzielenia rgkojmi za wady fizyczne i prawne na okres 24 miesigcy, liczge od oddania dzieta
(dokumentacji), wediug stanu na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu,

- swiadczenia na kazde zadanie Zamawiajacego merytorycznego wsparcia w sprawie
przedmiotu zaméwienia w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, prowadzonym w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg (odpowiedzi
ha pytania oferenta).

. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

1. Warunki przystapienia dopuszczenia do oceny ofert;

Zdolnosci technicznej i zawodowej:

a)Zamawiajacy uzna warunek za spetiony, jezeli Wykonawca wykaze(zlozy oswiadczenie), ze w
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert ( a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy-
W tym okresie) nalezycie wykonal co najmniej 2 (dwie ) ushgi polegajace na opracowaniu
wielobranzowej dokumentacii projektowej, w tym projektu budowlanego i projekiu wykonawczego we
wszystkich branzach w zakresie glebokiej termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej
(zdefiniowanego w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —tj. Dz.U. 22015 poz. 1422), a
projektowana powierzchnia uzytkowa kazdego z przedstawionych budynkow wynosita minimum 1500
m2
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b)Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze (zlozy odwiadczenie)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, ktére beda skierowane do jego realizacji
Y. posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia projektowe okresione przepisami prawa budowlanego, w
zakresie ponizszych specjainosci:

1) Glowny projektant Architekt -uprawnienia projektowe architektoniczne do projekiowania bez
ograniczen z do$wiadczeniem w samodzielnym projektowaniu min. 3 lata

2} Konstruktor -uprawnienia projektowe do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

3) Projektant instalacji wod-kan, c.o, wentylacyjnych, gazowych-uprawnienia projektowe do
projektowania w wiw specjalnosci instalacyjnej.

4) Projektant instalacji w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych-
uprawnienia projektowe do projektowania w wiw specjainosci instalacyjne),

Uwaga: Projektanci powinni posiadaé uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994
Prawo budowlane { jt. Dz. U z2016 poz.290) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dn. 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U 22014
r. poz.1278) iub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wezesniej obowigzujacych przepisow Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, okreslone wart. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywad
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrgbnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej

(t. Dz.U. z 2016, poz.65)
Ill. Spos6b sporzgdzenia oferty:

1. Wykonawea moze zlozyé tyiko jedng oferte,

2. Oferta musi zawieraé wypetniony ,Formularz ofertowy” oraz n/w dokumenty:

2.1.08wiadczenia dot. zdolnosci technicznej i zawodowe;

2.2, Aklualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

2.3. Pelnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokument6w ziozonych wraz z oferts,

2.4. Kazdy dokument skiadajacy sig na oferte musi by¢ czytelny.

3. Oferta musi byé podpisana przez Wykonawce- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wlasciwym rejestrze Iub ewidenciji dzialalno$ci gospodarczej. Jezeli osoba podpisujaca oferte dziala
na podstawie petnomocnictwa, to musi ono w swojej tresci wyraZnie wskazywad uprawnienie do
podpisania oferty. Dokument petnomocnictwa musi zostaé zlozony jako czes¢ oferty.

4. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

5. Oferte nalezy umiescic w zamknietej kopercie, uniemozliwiajacej odczytanie jej zawartosci

bez uszkodzenia. Koperta winna by¢ oznaczona nazwa i adresem Wykonawcy, zaadresowana:
Zamojski Szpita! Niepubliczny Sp. z 0.0, 22-400 Zamos$¢. ul. Peowiakéw 1 i opisana: ,Oferta na
wykonanie  dokumentacji projektowych  architektonicznych, budowlano-wykonawczych |
kosztorysowych dotyczacych termomodernizacji ”

Nie otwiera¢ przed: 11.07.2018r. do godz. 12.00

8. Oferty nalezy przeslaé na adres Zamawiajgcego poczty , za posrednictwem kuriera lub przy uzyciu
$rodkéw komunikacii elektronicznej na adres; szpitalniepublicznyzam@wp.pl

7. Przed uplywem terminu skiadania ofert Wykonawca moze wprowadzié¢ zmiany do ztozonej

oferty lub jg wycofaé. Zaréwno zmiana Jak i wycofanie oferty winny by¢ doreczone

Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed upiywem terminu skiadania ofert

IV. Miejsce i termin sktadania ofert,

1. Wykonawca skiada oferte w siedzibie Zamawiajacego w pok. 222 (Dzial Obslugi Szpitala), w
terminie do dnia 11.07.2019r. do godz. 12.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie niezwiocznie
zwrécona Wykonawcy.
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V. Udzielanie wyjasnien dotyczacych zaproszenia do ziozenia ofert.

1. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego z prosba o wyjasnienie tresci zaproszenia do
zZiozenia ofert. Zamawiajacy niezwiocznie zamiesci odpowled? na swojej stronie internetowej (w
zakladce zamoéwienia publiczne) pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie wplynie do
Zamawiajacego nie pézniej niz 3 dni przed terminem skiadania ofert.

2.0so0bg do kontaktu jest Kierownik Dzialu Obslugi — Dorota Wydmanska — tel, 84 6775030; kom,
505 615 358

VI. Migjsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego w pokoju nr 222, w dniu 11.07.2019 r.
o godz. 12,10

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwe i adres Wykonawcy oraz informacje
dotyczace ceny oferty.

VI. Termin wykonania zaméwienia - 3 miesigce od podpisania umowy

VIil. Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Cena brutto opracowania musi zawierad wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja
zaméwienia, koszty ekspertyz, uzgodnient, map do projektu, jak rowniez koszty nie ujete w tym
dokumencie i niezbedne do wykonania zadania, a wynikajace ze sposobu opracowania dokumentacii,
wszelkie eksperlyzy i opracowania niezbgdne do wykonania przedmioty umowy, zwigzane z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe

IX. Udzielenie zaméwienia

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcey, ktérego oferta spetniajgca wszystkie wymagania i
zostanie uznana za najkorzystniejsza.

2. Wynik rozstrzygniecia postepowania zostanie umieszczony na sironie internetowej Zamawiajacego.
3. Informacja bedzie zawieraé nazwe i adres Wykonawcy oraz cene brutto oferty najkorzystniejszej.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy wysle do Wykonawcy umowe w celu
podpisania.

9. Wykonawca, ktéry ziozy! oferte najkorzystniejszg bedzie zobowigzany do podpisania umowy wg
WZzoru przedstawionego przez Zamawiajacego i na okreslonych w niej warunkach.

6. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu W postepowaniu,

X. Unlewaznienie postgpowania

Zamawiajacy moze uniewaznié postgpowanie, gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia,

2. Wystapi zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania iub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie zamawiajgcego,

3. Nie zostanie zlozona zadna oferta spelniajgca wymogi zaproszenia do zlozenia ofert,

4. Uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny,

9. Nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

W zalgczeniu;
Zai. 1-Formularz ofertowy N s paszlo
Zal. 2-Dokumentacja £y ngghIes

Zal. 3-Projekt umowy

Zal. 4-Kiauzula informacyjna RODO

Bank Pekao S.A. O/Zamodé - konto nr: 43 12402816 1111 0010 0428 7945 NIP 922-26-93-037 Regon 951217536
Kapitat zakladowy: 13 368 500 PLN Numer KRS: 0000219506




